MUN ICiPIQ DE PENALVA DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL

EDITAL N.° 02/2015

Qualidade da Agua para Consumo Humano

1.° Trimestre de 2015

Francisco Lopes de Carvalho, Presidente da Camara Municipal de
Penalva do Castelo, torna publico os resultados obtidos nas andlises de
demonstracdo de conformidade com as normas da qualidade da agua,
relativos ao 1.° trimestre de 2015, em cumprimento do disposto non.° 1, do
art.® 17.° do Decreto-Lei n.° 306 /2007, de 27 de agosto.

Para constar, se lavrou o presente Edital (que integra no seu
conjunto 4 folhas) e outros de igual teor que vao ser afixados nos lugares

de estilo.

Pacos do Concelho de Penalva do Castelo, 07 de maio de 2015.

O Presidente da Camara Mﬁnicipal,

(o

(Francisco Lopes de Carvalho)
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Qualidade da Agua para Consumo Humano

1.° Trimestre 2015

Em cumprimento do disposto no n.° 1, do art.° 17.° do Decreto-lei n.°
306/2007, de 27 de agosto, o Municipio de Penalva do Castelo informa os
seus consumidores sobre os resultados obtidos nas anilises de
demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da dgua do
Anexo I do referido Decreto-Lei, relativo ao 1.° trimestre de 2015.

O Municipio de Penalva do Castelo realiza um programa de controlo
da qualidade, apresentado a Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas
e Residuos (ERSAR), com base no disposto no n° 1, do art.° 14.° do
referido Decreto-Lei, que incide sobre o sistema de abastecimento de agua.

Todas as determinagbes sdo realizadas no cumprimento das
disposi¢cbes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a
parametros, frequéncia de amostragem e andlise, métodos analiticos e
laboratério acreditado para o efeito.

Durante os meses de janeiro, fevereiro e marco de 2015, foram

realizados 6 Controlos de Inspecdo, 14 Controlos de Rotina 1 e 10
Controlos de Rotina 2. Avaliando globalmente este trimestre, foi

detetada a presenca de valores de pH e Ferro fora dos limites estatuidos

pelo Decreto-Lei n.° 306 /2007 de 27 de agosto.
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Apresenta-se em seguida o Resumo dos pardmetros pesquisados
pelo Municipio de Penalva do Castelo durante o 1° trimestre de 2015, no

abastecimento em baixa, pelo Municipio de Penalva do Castelo.
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Resumo dos pardmetros pesquisados durante o 1° trimestre de 2015 no
abastecimento em baixa pelo Municipio de Penalva do Castelo.

Elaborado pelo CESAB em Abril de 2015

e Al ks Valores Obtidos N.° Andlises E5 ] : N. Andlises o
= alor Paramétrico : umprimento ses
Rardmetro|(lnidades) fixado no DL 306/2007 Super‘llopres d: VP Realizadas
Minimo Maximo RO Agendas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) 0 0 4] 0 100% 30 30 100%
Bactérias Coliformes (N/100mL) 0 0 0 0 100% 30 30 100%
Desinfectante residual (mg Cl2/L) - 0,13 1.1 - — 30 30 100%
Aluminio (pg AllL) 200 <20 70 0 100% i 7 100%
Aménio (mg NH4/L) 0,5 <0,050 <0,050 0 100% 16 16 100%
N.°Coldnias 22°C (N/mL) Sem alterag&o anormal N.D. N.D. — — 16 16 100%
N.°Coldnias 36°C (N/mL) Sem alteragéo anormal N.D. 2 — — 16 16 100%
Condutividade (pS/cm, a 20 °C) 2500 53 208 0 100% 16 16 100%
Clostridium Perfringens (N/100mL) 0 1] 0 0 100% 1 7 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 6 0 100% 16 16 100%
pH (E. Sorensen) 65-9 5.9 7.1 7 56% 16 16 100%
Ferro (ug Fell) 200 <10 627 1 83% 6 6 100%
Manganés (ug Mn/L) 50 <10 36 0 100% 16 16 100%
Nitrato (mg NO3/L) 50 <1,0 27 0 100% 15 15 100%
Nitrito (mg NO2/L) 0,5 <0,050 <0,050 [ 100% 6 6 100%
Oxidabilidade (mg O2/L) 5,0 <2,0 2,2 0 100% 16 16 100%
Cheiro, a 25°C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 ] 100% 16 16 100%
Sabor, a 25 °C (Factor diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 16 16 100%
Turvagdo (UNT) 4 <0,3 1.8 0 100% 16 16 100%
Antiménio (ug Sbi/L) 5,0 <1 <1 1] 100% 6 6 100%
Arsénio (pg AsiL) 10 <1 6 0 100% 6 [ 100%
Benzeno (ug/L) 1.0 <0,5 <0,5 0 100% 6 6 100%
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 <0,002 <0,002 0 100% 6 6 100%
Boro (mg BIL) 1,0 <0,10 <0,10 0 100% 6 6 100%
Bromato (ug BrO3/L) 10 <5 <5 0 100% 6 6 100%
Cédmio (ug CdiL) 5,0 <1,0 <10 0 100% 6 6 100%
Calcio (mg Cail) — 1,7 71 — - 6 6 100%
Chumbo (pg PbiL) 10 <3 3 0 100% 6 6 100%
Cianeto (g CN-/L) 50 <10 <10 Q 100% 6 6 100%
Cobre (mg CulL) 2,0 <0,010 0.2 0 100% 6 6 100%
Crémio (ug CriL) 50 <5 <5 0 100% 6 6 100%
1,2-Dicloroetano (ugiL) 3,0 <0,5 <0,5 0 100% 6 6 100%
Dureza Total {mg CaCO3/L) — 6,4 27 — - 6 6 100%
Enterococos fecais (N/100mL) 0 0 0 0 100% 6 6 100%
Fluoreto (mg F-/L) 1,5 0,14 0,45 0 100% 6 6 100%
Magnésio (mg Mg/L) — 0,53 2,2 —_ — 6 6 100%
Mercirio (pg Hg/L) 1.0 <0,30 <0,30 0 100% 6 6 100%
Niquel {ug Ni/L) 20 <5 <5 0 100% 6 6 100%
Selénio (ug Seil) 10 <1 <1 0 100% 6 6 100%
Cloreto (mg CI-/L) 250 58 12 0 100% 6 6 100%
Sédio (mg Na/L) 200 7,2 15 0 100% 6 6 100%
Sulfato (mg SO4/L) 250 <5,0 57 0 100% 6 6 100%
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Sem alteragdo anormal 0 0 — — 0 0 N.A
Soma Tetra e Tricloroeteno (pg/L) 10 <3 (Maior <3 (Maior 0 100% 6 6 Em
LQ) LQ)

Tetracloroeteno (pg/L) - <3 <3 - - 6 6 100%
Tricloroeteno (ug/L) e <0.5 <05 - 6 6 100%
Soma dos Compostos HAP (ug/L) <0,005 <0,005

910 (Maior LQ) | (Maior LQ) 8 S 6 8 T
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — <0.005 <0,005 — — 6 6 100%
Benzo(k)fluoranteno (ugil) - <0,002 <0,002 - — 6 6 100%
Benzo(ghi)perileno ) - <0,004 <0,004 - - [] 6 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno ] - <0,004 <0,004 = -— 5] 3] 100%
Soma THM (ug/L) 100 <3 I‘_'g?i‘" 21 0 100% 6 6 =
Cloroférmio (pg/L) - <3 18 - - 6 6 100%
Bromoférmio {pgil) - <3 <3 - 6 6 100%
Bromodicl (pg/L) = <3 3 = =t 6 6 100%
Dibrom (pg/L) = <2 <3 = = 3 6 100%
Pesticidas Totals (pg/L) <0,014 <0,014

A5 (Maior LQ) | (Maior LQ) ° i g 2 100%
Alacloro (pgiL) 0.10 <0014 <0,014 0 100% 5 5 2 0100%
Atrazina (ug/l) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 5 5 ;100%™
Desetilatrazina (ug/L) 0.10 <0,014 <0,014 0 100% 5 5 100% O\
Desaetiltarbutilazina (pg/L) 0.10 <0,014 <0014 0 100% 5 5 . 100%
Diurdo (pgil) 0,10 <0,014 <0,014 0 100% 5 5 1111100%
Linurdo (pg/L) 0.10 <0,014 <0,014 1] 100% 5 5 100%
Terbutilazina (pg/l) 0.10 <0,014 <0,014 0 100% 5 5 100%

Foram registadas violagdes aos parametros indicadores; Pardametros cujo valor deve ser considerado como valor guia.
O Foram registadas violagées aos pardmetros obrigatérios; Pardmetros cujo valor ndo pode ser ultrapassado
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Elaborado pelo CESAB em Abril de 2015

Dat Analises
ZAPE a8 Parametro Causas Incumprimento Verificagdo Medida tomadas ou a imple mentar
Colheita 4
(AV.)
N&o foram tomadas medidas por ndo haver risco
Caracteristicas naturais da para a sadde(parecer da A.S ou por
Antas 16-03-2015 pH qualidade da &gua bruta B auséncia)_Estudar viabilidade de implementar um
sistema de correcgéo
Nao foram tomadas medidas por ndo haver risco
. Caracteristicas naturais da para a saude(parecer da A.S ou por
Gonglinheko: [1a-t12-2010 prt qualidade da agua bruta ) auséncia)_Estudar viabilidade de implementar um
sistema de correcgao
N&o foram tomadas medidas por ndo haver risco
’ Caracteristicas naturais da para a salide(parecer da A.S ou por
Germil 16-02-2015 pH qualidade da agua bruta - auséncia)_Estudar viabilidade de implementar um
sistema de correcgéo
Nao foram tomadas medidas por ndo haver risco
Caracteristicas naturais da para a saude(parecer da A.S ou por
Mareco 16-03-2015 pH qualidade da &gua bruta - auséncia)_Estudar viabilidade de implementar um
sistema de correcgao
Nao foram tomadas medidas por ndo haver risco
. Caracteristicas naturais da para a saude(parecer da A.S ou por
ordld 18832010 pH qualidade da agua bruta auséncia)_Estudar viabilidade de implementar um
sistema de correcgao
Rio Do 16-02-2015 Ferro Alteraq:af: da qualidade da Estudar a viabilidade de instalagio de um sistema de
agua bruta tratamento
N&o foram tomadas medidas por ndo haver risco
N Caracteristicas naturais da para a saude(parecer da A.S ou por
BtEg: [Nedebls PH qualidade da agua bruta - auséncia)_Estudar viabilidade de implementar um
sistema de correcgdo
Nao foram tomadas medidas por ndo haver risco
_ Caracteristicas naturais da para a satde(parecer da A.S ou por
S.Rome:  (16-02-2015 pH qualidade da 4gua bruta ) auséncia)_Estudar viabilidade de implementar um
sistema de correcgdo
Nota:

V.P.- Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.° 306/07.
N. D. - Ndo Detectado.
N.A. - N&o aplicavel. Parametro ndo determinado durante este trimestre.

# Informagdo presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

* Cujo resultado demonstrou que o incumprimento tinha sido ultrapassado.

Todas as zonas de abastecimento foram controladas, neste trimestre.




