MUNICiPIQ DE PENALVA DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL

EDITAL N.° 03/2017

Qualidade da Agua para Consumo Humano

3.° Trimestre de 2017

Francisco Lopes de Carvalho, Presidente da Camara Municipal de
Penalva do Castelo, torna ptblico os resultados obtidos nas anéalises de
demonstragdo de conformidade com as normas da qualidade da agua,
relativos ao 3.° trimestre de 2017, em cumprimento do disposto non.° 1, do
art.°17.° do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto.

Para constar, se lavrou o presente Edital (que integra no seu
conjunto 3 folhas) e outros de igual teor que véao ser afixados nos lugares

de estilo.

Pacos do Concelho de Penalva do Castelo, 31 de outubro de 2017.

O Presidente da Camara Municipal,

)

(Francisco Lopes de Carvalho)



MUNICIPIO DE PENALVA DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL

Qualidade da Agua para Consumo Humano

3.2 Trimestre 2017

Em cumprimento do disposto no n.° 1, do art.° 17.° do Decreto-lei n.°
306/2007, de 27 de agosto, o Municipio de Penalva do Castelo informa os
seus consumidores sobre os resultados obtidos nas andlises de
demonstrag@o de conformidade com as normas de qualidade da agua do
Anexo I do referido Decreto-Lei, relativo ao 3.%trimestre de 2017.

O Municipio de Penalva do Castelo realiza um programa de controlo
da qualidade, apresentado a Entidade Reguladora dos Servicos de Aguas
e Residuos (ERSAR), com base no disposto no n.° 1, do art® 14.° do
referido Decreto-Lei, que incide sobre o sistema de abastecimento de agua.

Todas as determinagdes sdo realizadas no cumprimento das
disposi¢bes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a
parametros, frequéncia de amostragem e analise, métodos analiticos e
laboratorio acreditado para o efeito.

Durante os meses de julho, agosto e setembro de 2017, foram
realizados no abastecimento em baixa, 14 Controlos de Rotina 1, 11

Controlos de Rotina 2.

Avaliando globalmente este trimestre, registaram-se
incumprimentos ao parametro pH nas Zonas de Abastecimento de Antas e
Moradia, sendo que esses valores sdo caracteristicos das zonas em

)

questao.
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Apresenta-se em seguida o Resumo dos pardmetros pesquisados
pelo Municipio de Penalva do Castelo durante o 3° trimestre de 2017, no

abastecimento em baixa.



-

I Elaborado pelo CESAB em Outwubro de 2017

Resumo dos parametros pesquisados durante o 3° trimestre de 2017, no
abastecimento em baixa, pelo-Municipio de Penalva do Castelo.

Valor Paramétrico (VP) b\ N2Andlises | o o rimenta Mirdier % Anil
A i : ELT Y
Paridmetro (unidades) fixade no DL 308/2007 PR do VP Realizadas
™ Minimo Maximeo NAH Agendas | Realizadas
Escherichia Coli (N/100mL) a 0 a Q 1007 25 25 100%%
Bactarias Coliformas (N/100mL) 0 0 0 0 10086 25 25 1009
Dasinfectante rasidual {mg CI2/L) = 0,11 1 - 25 25 10094
Aluminia (pg AllL) 200 a2 52 0 100% 1 1 100%
Amanio (mg NHAIL) 0. <0.050 0,050 0 100% 11 11 100%
N.°Colénias 22°C (NimL) Som alteragdo anormal ND 27 e 11 13 1007
N.°Colénias 36°C (NimL) Sem alteracdo anormal MDD 3 e P 11 11 100%
Condutividada (pS/em, a 20 "C) 2500 49 213 [1] 100% 11 11 10654
Clostridium Perfringens (r/100ml.) a 4] 1] a 1% 2 2 100%
Cor (mg PtCoil) 20 <5 <5 0 100% 11 11 100%
pH (E. Soransen) 65-59 6.1 7.5 2 B2% 11 11 100%
Farro (jg Fe/l) 200 . g z . [} [5) HENA
[Mangands jig Mn/L) 50 =10 13 0 10096 [ 11 100%
Nitrato {mg NOJ/L) 50 =1.0 11 0 1007 10 10 100%
Hitrito (mg NO2/L) 0.5 - = . - 0 =] NLA
Oxidabilidade {mg 02/L) 50 <20 28 0 _100% 11 11 100%
Cheiro, a 25°C (Factor diluigdo) 3 =1 =1 0 10096 11 11 100%
Sabor, a 25 °C (Factor diluigda) 3 =1 =1 0 100% 11 11 10034
Turvacdo (UNT) 4 <03 1.2 0 10086 11 11 100%
Antimonio (pg Sbil) 5.0 - - : z 0 5] NA
Arsinia (yg AsiL) 0 0 ] N.A
Benzeno (ug/L) 1.0 0 0 T NA
Banzo(a)pirano (jgiL) 0,010 0 5] N.A
Bora (mg B/L) 1.0 0 0 N.A
Hromato (ug BrOd/L) 10 a 0 N.A
Cadmio (ug CdiL) 50 0 0 N.A
Calgio (mg Call) 7 0 A
Chumba (g PhiL) 10 a Q N.A
Clanato (pg CN-/L) 50 a a N.A
Cobre (mg Cuil) 2.0 a a NiA
Cromio (pg Cr/L) 50 [i] 4] N.A
1,2-Dicloroatano (pg/L) 3.0 - - a 8] M.A
Dureza Tatal (mg CaCO3/L) - . . a 8] N.A
Enterococos focais (N/100mL) a = - d > a 8] M.A
Fluorete (mg F-/L) 1.5 0 0 N.A
Magnésio (img Mg/L) a Q N.A
Marcirio {(ug Hg/L) 1,0 a 0 MN.A
Miguel (pg NiL} 20 a a N.A
Selénio (pg Seil) IE *] ] N.A
Clorato (mg CI-/L) 250 a 0 N.A
Sadia {mg Nall) 200 i 0 N.A
Sulfato (mg S04/L) 250 0 0 oA
Carbono Orgénice Total {mg CIL) Sem altaragia anormal | - - . 0 0 N.A
Tatragloraeteno @ Tricloreeteno (pgil) 10 0 0 5
Tatracloroatona (ugiL) 1] [i] N.A
Tricloraatana (pgil) 0 0 N.A
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pa/L.) 0,10 0 0 o
[Benze(b)iusrantens (paiL) - 0 i N.A
[Benzo{kMluarante no (pg/L) == = E - 0 0 N.A
[Banzo(ghijparilane (ig/L) - - - 0 [§] N.A
Indono(1,2,3-cd)pireno (jgiL) . - - e a 0 N.A
Trihalometanaos - total [-HH.’L'J 100 - . - - 1] 0 =
[Cloroférmia (pgiL) - - — 0 0 A
[Bromefarmio (ugiL) - - [§ 0 NA
[Bromadicloromatano {jg/L) s an 0 0 N.A
Plhmmlnrunmano {pg/L) 0 0 A
Dose Indlcativa (mSv) 0.10 0 1] M.A
[Alfa-tatal {Bgil) 0.1 (tival de Vanficagao) = i : = 0 0 -
[B-Total (Bg/L) 1.0 iribwl o ) 0 0
[Radao {(Bg/L) 500 0 0 NA
|Pasticidas Totals (pg/L) 0,50 0 [i LA

B Foram registadas violacbes aos pardmetros indicadores; Pardmetros cujo valor deve ser considerado coma valor quia.
O Foram registadas violagdes aos pardmetros obrigatérios; Parametros cujo valor ndo pode ser ultrapassada

Notas:
V.P. - Valor Paramétrico estabelecido no D. L. n.? 306/07.
N. D. = Ndo Detectado.
N.A. - Ndo aplicavel. Parametro nao determinado durante este trimestre.
L.Q. = Limite de Quantificacdo



