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MUNICfPIQ DE PENALVA DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL

EDITAL N.° 01/2019

Qualidade da Agua para Consumo Humano

1.° Trimestre de 2019

Francisco Lopes de Carvalho, Presidente da Camara Municipal de
Penalva do Castelo, torna publico os resultados obtidos nas analises de
demonstracdo de conformidade com as normas da qualidade da agua,
relativos ao 1.° trimestre de 2019, em cumprimento do disposto non.®1, do
art® 17.° do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado e
republicado pelo decreto-lei n.°152/2017 de 7 de dezembro.

Para constar, se lavrou o presente Edital (que integra no seu
conjunto 18 folhas) e outros de igual teor que vao ser afixados nos lugares

de estilo.

Pacos do Concelho de Penalva do Castelo, 27 de maio de 2019.

O Presidente da Camara Municipal,

i

(Francisco Lopes de Carvalho)



MUNICiPI(? DE PENALVA DO CASTELO
CAMARA MUNICIPAL

Qualidade da Agua para Consumo Humano

1.° Trimestre 2019

Em cumprimento do disposto no n.° 1, do art.° 17.° do Decreto-lei n.°
306/2007, de 27 de agosto, alterado e republicado pelo decreto-lei
n.°152/2017 de 7 de dezembro, o Municipio de Penalva do Castelo
informa os seus consumidores sobre os resultados obtidos nas andlises de
demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da dgua do
Anexo I do referido Decreto-Lei, relativo ao 1.° trimestre de 2019.

O Municipio de Penalva do Castelo realiza um programa de controlo
da qualidade, apresentado a Entidade Reguladora dos Servicos de Aguas
e Residuos (ERSAR), com base no disposto no n.° 1, do art.° 14.° do
referido Decreto-Lei, que incide sobre o sistema de abastecimento de dgua.

Todas as determinagdes sdo realizadas no cumprimento das
disposigdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a
parametros, frequéncia de amostragem e analise, métodos analiticos e
laboratério acreditado para o efeito.

Apresenta-se de seguida os mapas de resultados por Zona de

Abastecimento no sistema em Baixa e sistema em Alta.




Resumao dos parametros pesquisados na zona: Abogoes

1*TRIMESTRE 2018 O
Janeire a 31 margo

Em conformidade com o Decrato-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, allerado pelo Decreto-Lei n.” 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagio da qualidade da dgua da rede plblica, alravés de
anélises periddicas na lomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade compelente (E RSAR),

: N.° Andlises %
Parametro Yaloy Rarametrico Unidades Minimo Minime  [Superiores ao| Cumprimento N2 Andlises | N.2 Andlises | % Andlises
(V.P.} Ve 4 Agendadas | Realizadas | Realizadas
g o V.P.
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 1 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 4] 1 1 100%
Desinfectante residual — mg Cl2/L 0.51 0.51 — — 1 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluigdo - -
Sabor a 25 °C 3 Fator de dilui¢do - -
pH 26,5 e 9,5 Unidades pH - -
Condutividade 2500 pSicma 20 °C - -
Cor 20 mg/t PtCo - -
Turvagdo 4 UNT - -
Enterococos fecais 0 N/100 ml - -
Nuamero de colénias a 22 °C — N/ml S - —= = =
Numero de colénias a 36 °C — N/ml = = — o =
Clostridium perfringens 0 N/100 ml - -
Aluminio 200 ug/l. Al - -
Aménio 0,50 mg/l NH, = =
Antiménio 5.0 pgfl Sb - -
Arsénio 10 pgil As - -
Benzeno 1,0 ugfl - -
Benzo{a)pireno 0,010 pgll - -
Boro 1.0 mg/l B - -
Bromato 10 ugfl BrO, = =
Cédmio 5.0 pg/l Cd - -
Calcio — mg/l Ca = = -—- - =
Carbono Organico Total (COT) — mg/l C = - — = =
Cianeto 50 yg/l CN - -
Clorelo 250 mgfl Cl - -
Clorito 0.7 mg/l ClO, - =
Clorato 0,7 mg/l CiO4 - -
Chumbo 10 pg/l Pb - -
Cobre 20 mg/l Cu - -
Crdmio 50 gl Ce - -
1,2-Dicloroetano 3.0 _pgh - -
Dureza Tolal — mg/l CaCO, i ¥ — - =
Fero 200 pafl Fe - -
Fluoreto 15 mgfl £ - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 _pgh - -
) - o 0 = = =
— __ugn c - — -
Benzo(ghljperileno - _uof = = — -
Indeno(1,2,3<cd)plreno — __ugh - - = E
Magnésio — mg/l Mg = - — =
Manganés 50 pg/i Mn - -
Nitrata 50 mgfl NO; z =
Nitrito 0,50 mg/l NO, ) -
Mercurio 1.0 ugfl Hg = -
Niguel 20 ugh Ni - -
Oxidabilidade 5,0 mgh O, = -
Pesticidas -Total 0,50 g - -
Selénio 10 ug/l Se - -
Sédio 200 mg/i Na = -
Sulfato 250 mg/l SO, q =
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 gl - =
Tetracloroeteno — gl = - — = =
Tricloroeteno — _ugh = = — - -
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) _ug/ = e
Cloroférmio — _wgh < = — - =)
Bromoférmlo — ugh = E — - =
Bromodiclorometano - _wgh = = — - =!
Dibr — g - - — : z
Dose Indicativa 0,10 mSv = -
Alfa-total 0,10 nivel do Averiz) Bq/l - = = = =
R-Total 1,0 (ivet do Aona) Ba/l - - =— 5 ~
[Rad&o 500 ~Bgfl - -
Notas:

L.Q. - Limite de Quanlificagao
N.D._Nzo Detectado
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Resumo dos parametros pesquisados na zona: Antas 12 TRIMESTRE 2019 01
Janeiro a 31 margo
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, allerado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificaglo da qualidade da dgua da rede pablica, através de
andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Conltralo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
7 N.* Andlises % 2 :
Parametro ValorFaramétrico Unidades Minimo Minimo Superiores ao| Cumprimanto Nl N2 Anal s .“
(V.P) V.p do V.p Agendadas | Realizadas | Realizadas
Escherichia Coli [4] N/100ml (¢] 0 0 1 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 1 2 2 100%
Desinfectante residual — mg Cl2/L 0.40 0.46 — — 2 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 1 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 1 1 1 100%
pH 26,5595 E. Sorensen 59 59 1 0 1 1 100%
Condutividade 2500 pSicm, a 20 °C 75.7 757 [¢] 1 1 1 100%
Cor 20 mg PtColl <5 <5 0 1 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT 06 0.6 0 1 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100m| 0 0 0 1 1 1 100%
Namero de colbnias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. 4] - 1 1 100%
Numero de colénias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. 0 — 1 ] 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml - -
Aluminio 200 pg/L Al = -
Amadnio 0,50 mg/l NH, = -
Antiménio 5.0 ug/l Sb = -
Arsénio 10 ug AsiL 1,89 1.89 0 1 1 1 100%
Benzeno 1,0 pafl - -
Benzo(a)pireno 0,010 __ugfl = -
Boro 1.0 mg/l B = -
Bromato 10 pgfl BrO; = =
Cadmio 5.0 pgf Cd - -
Calcio — mg/l Ca 2 = — - -
Carbono Orgénico Total {COT) —_ mgfl C = - = = =
Cianeto 50 ugfl CN - -
Cloreto 250 _mgAiCl - -
Clorito 07 mgfl CIO, o -
Clorato 07 mg/l ClO, = - =
Chumbo 10 _ug/l Pb - -
Cobre 20 _mg/l Cu = -
Croémio 50 ug/l Cr - -
1,2-Dicloroetano 3.0 ug/ = -
Dureza Total —_ mgll CaCO, = = — = = T
Ferro 200 _pgll Fe = -
Fluoreto 1.5 mg/l F - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 ugfl = -
(b}l i __ugh < - - =
- ugh S = = el
Benzo(ghi)perileno — ughl = = ' =
Indeno(1,2,3-cd)pireno — pgh - - — -
Magnésio — mg/l Mg = = --- =
Manganés 50 _pgil Mn - -
Nitrato 50 mg/l NO,3 = =
Nitrito 0,50 mg/l NO, = -
Mercurio 1.0 pghi Hg - -
Nigque! 20 paft Ni - -
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, E =
Peslicidas -Total 0,50 __ugh - -
Selénio 10 pg/l Se = -
Sédio 200 mgfl Na - -
Sulfato 250 mgfl SO, - =
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 __ugh - -
Tetracloroeteno — __wgh = - — - =
Tricloroeteno — pgl = - —_ - =
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) gl - -
Cloroférmio - ugh E = — - =
Br — ugh =) ~ — - =
Bromodicierometano — ___ugh = = — - =
Dibromoclorometano — pgl 5 = — - =
Dose Indicativa 0.10 mSv = -
Alfa-total 0,10 (ivel to Aorta) Bqfl - - - - =
8-Total 1,0 (Nevel do Alorta) BaAl = = —-- - =
Radéo 500 Bofi - -
Anallge
ZAPE Data Colheita Causes Incumprimanto Varitic Madida tomadas au a Implamentar HeamEstibaTe
A incumprtmente
Antas 30-01-2019 oH Caraclerfslzsér:::r:z;a qualidade R Nao lmasn;ézr;z:?:;:):;d:sspgz r:;aotwr :3:;:‘2:;0 paraa Por encers:
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagio
N.D._Nao Detectado
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Resumo dos pardmetros pesquisados na zona: Couclinheiro = T?!’“ES’RE 013 01
aneiro a 31 margo
Em conformidade com o Dacrelo-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosle, allerado pelo Decreto-Lei n.® 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagdo da qualidada da dgua da rede pablica, alravés de
andlises periddicas na lorneira do consumidor, segundo o Programa de Conltrolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela auloridade compalenle (ERSAR).
o
Bl Valor Paramétrico | .. G sy s’fx'p ;ﬁf::‘::n c“mpf’:mmo N2 Andlises | N.° Andlises | % Andlises
(V.P.) V.p d Agendadas | Realizadas | Realizadas
f o V.P,
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 4] (] 1 1 1 100% |
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 1 1 1 100% |
Desinfectante residual - mg Cl2/L 0.29 0,29 — — 1 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluigdo = E
Sabora 25°C 3 Fator de diluicdo = -
pH 26,5595 Unidades pH = =
Condutividade 2500 Sicm a 20 °C - -
Cor 20 mgh PtCo = -
Turvagdo 4 UNT = =
Enterococos fecais 0 N/100 ml = -
Numero de colénias a 22 °C — N/ml 2 E — - =
Numero de colénias a 36 °C —_ N/ml! 3 = -— - E
Clostridium perfringens 0 N/100 mi - -
Aluminio 200 pg/l Al - =
Aménio 0,50 mgfi NH, = =
Anltiménio 5.0 ug/l Sb - -
Arsénio 10 pgil As - -
Benzeno 1.0 ugh = =
Benzo{a)pireno 0,010 ugll - -
Boro 1,0 mg/l B = -
Bromato 10 pgfi BrO, = -
Cédmio 5.0 pgh Cd - -
Calcio - mg/l Ca = = — - E
Carbono Organico Total (COT) — mg/l C = = - = =
Cianeto 50 ug/ICN - =
Cloreto 250 mg/l Cl - -
Clorito 0,7 mg/l ClO, o =
Clorato 0,7 mg/l ClO; = =
Chumbo 10 ugfl Pb z =
Cobre 2,0 mg/l Cu - =
Crémio 50 poft Cr - =
1,2-Dicloroetano 3.0 ugi - -
Dureza Total — mg/l CaCOy = - — E &
Ferro 200 pg/l Fe = =
Fluoreto 1.5 mg/l F - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 ugfl 2 =
B = ugh B z = =
{ anteno — ugh 2 = — =
Banzo(ghl)perileno - pol = o — 5
Indeno({1,2,3-cd)plireno — vgl 2 = — =
Magnésio -~ mg/l Mg - = — =
Manganés 50 pg/l Mn - =
Nitrato 50 mg/l NO, - =
Nitrito 0,50 mg/l NO, a =
Mercurio 1.0 ugl Hg - -
Niquel 20 pg/l Ni - -
Oxidabilidade 5,0 mgh O, O =
Pesticidas -Total 0.50 pg/l - ~
Selénio 10 ug/l Se - -
Sédio 200 mg/l Na - -
Sulfato 250 mg/l SO, = =
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ugh = =
Tetraclorooteno — ugh - 5 == _ ~
Tricloroeteno —_ ygh - S e _ =
100_80 {ponto de
Trihalomelanos - total (THM): entrega) ugfl = =
Cloroférmlo — ygi 2 = — - =
Bromoférmio — ugn - = = = =
B ic) - g = h —= = 2
D -~ g = - = = 5
Dose Indicativa 0,10 mSv = =
Alfa-total 0,10 (vivel do Reruay Ba/l = = - = =
B-Total 1,0 (ived do Neta) Ba/l - - == K =
Radéo 500 Ba/l - -
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Na&o Detectado
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Resumo dos parametros pesquisados na zona: Freguesia de Pindo

1.° TRIMESTRE 2019 01
Janeiro a 31 margo

Em conformidade com o Decreto-Lei n,* 306/2007, de 27 de agosto. allerado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagdo da qualidade da dgua da rede plblica, alravés de
andlises periédicas na lomeira do consumidor, segundo o Programa de Canlrolo da Qualidade da Agua (PCQA) apravado pela autoridade compelente (ERSAR).

N.° Analises % -
Bararielo Valor Paramétrico Unidades Minimo Miniio| || Sueriares aa| Glmprimants | N.* Andlises | N.° Andlises | % Andlises
(V.P.) V.p do V.P Agendad Realizad Realizadas

Escherichia Coli 0 N/100ml [¢] Q 9 1 3 3 100%
Bactérias Coliformes [o] N/100mI 0 0 4] 1 3 3 100%
Desinfectante residual — _mg CI2/L 0.45 0.78 — — 3 3 100%
Cheiroa25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 1 1 1 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluiggo <1 <1 0 1 1 1 100%
pH 26.5 ¢ 59,5 E. Sorensen 8 8 [ 1 1 1 100%
Condutividade 2500 pSicm, a20°C 134 134 0 1 1 1 100%
Cor 20 mgq PtCo/L <5 <5 0 1 1 1 100%
Turvacdo 4 UNT <0,3 <0.3 0 1 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100ml 0 0 0 1 1 1 100%
Numero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal Niml a 22°C N.D. N.D. 0 — 1 1 100% |
Numero de colénias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. 0 — 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100m! 0 0 0 1 1 1 100%
Aluminio 200 ug AL <20 <20 0 1 1 1 100%
Aménio 0,50 mg NH4/L <0,050 <0.050 0 1 1 1 100%
Antiménio 5.0 __ugn Sb - -
Arsénio 10 ug/l As - -
Benzeno 1.0 pgi - -
Benzo(a)pireno 0,010 ught - -
Boro 1,0 mg/l B - -
Bromato 10 pg/t BrO; 3 =
Cadmio 5.0 _ugicd = -
Célcio —_ mg/l Ca = - - = 2
Carbono Orgénico Total (COT) — mg/l C = - — - e
Cianeto 50 _Ug/NCN - -
Cloreto 250 mg/l Cl - - =
Clorito 0,7 mg/l CIO, = 5
Clorato 0,7 mg/l ClO, = -
Chumbo 10 __pgfl Pb = -
Cobre 2,0 mg/l Cu - -
Crémio 50 yall Cr = -
1,2-Dicloroetano 3.0 __pg/ - -
Dureza Total — mg/l CaCO, = 3 — = =
Ferro 200 ug Fell <10 <10 0 1 1 1 100%
Fluoreto 1,5 __mg/F - -
Hidrocarbonetos Aromélicos Policlclicos (HAP): Q0,10 ugll = = B

i - kgt = 3 — 3

— ___ugh = - — =
Benzo{ghi}perllenc — vgl = # — =
Indeno(1,2,3<d)pireno — ___ugh 5 - — -
Magnésio — mgil Mg = - -—- .
Manganés 50 pg M/l <10 <10 0 1 1 1 100%
Nitrato 50 mg/l NO, = =
Nitrito 0,50 mg/l NO, = =
Mercurio 1.0 pg/l Hg - -
Niquel 20 polt Ni - -
Oxidabilidade 50 mg O2/L <2,0 <2,0 0 1 1 1 100%
Pesticidas -Total 0,50 pgfl - -
Selénio 10 ug/l Se - -
Sédio 200 mg/l Na - -
Sulfato 250 mgi SO, = -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 __kgh = -
Tetracloroeieno — pgl = = — - -
Tricloroeteno — pg s - —_ = e
100_80 {ponto de

Trihalometanos - total (THMY: enlrega) pgil - -
Cloroférmio - _ ugn - = — - =
Bromoférmio — pgl = 5 —_ - =
Br I — pg/ E = = = S
Dibr — pgh E = — - -
Dose Indicativa 0,10 mSv - -
Ala-total 0,70 (Nivel do Ateria) Ba/l - - -— 5 =
A-Total 1,0 (vivet do Alera) Ba/l B - — = =
Radao 500 Bq/l - -
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Nao Detectado
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Resumo dos paramelros pesquisados na zona: Germil 1 TRMESTIRE 2010 .01
Janeiro a 31 margo
Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agos!o, allerado pelo Decreto-Lei n.® 152/2007, de 7 de dezembro, procedau-se & verificagao da qualidade da dgua da rede piblica, através de
andlises periddicas na lomeira do consumider, segundo o Programa de Conlrolo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela auloridade compatente (ERSAR).
N.° Andlises % 3
Parametro Vetor P\z;r;métrlco Unidades Minimo Minimo | Superiores ao| Cumprimento| ri'o An_'élifus r:‘_;c A.?":”:‘ies ?‘f hl:.ilis.es
(V.P) V.P do V.P, i ) -

Escherichia Coli [} N/100ml 0 0 0 1 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0] N/100ml 0 0 0 1 1 1 100%
Desinfectante residual — mg CI2/L. 0,42 0.42 — — 1 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 1 1 1 100%
Sabora25°C 3 Fator de diluicao <1 <1 0 1 1 1 100%
pH 26,5 e 59,5 E. Sorensen 6.3 6.3 1 [¢] 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm, a 20 °C 108 108 0 1 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 <5 0 1 1 1 100%
Turvacéo 4 UNT 0.6 0.6 0 1 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100ml 0 0 0 1 1 1 100%
Numero de colénias a 22 °C sf alter. anormal Niml a 22°C N.D. N.D. "] — 1 1 100%
Numero de colénias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. 0 — 1 1 100%
Closliridium perfringens 0 N/100 mi - -
Aluminio 200 pg/L Al = -
Aménio 0,50 mg/l NH, S =
Antiménio 5.0 ug/l Sb - -
Arsénio 10 pofl As - -
Benzeno 1.0 ughl - -
Benzo(a)pireno 0,010 pall = -
Boro 1.0 mg/l B - -
Bromalo 10 ugh BrO, = =
Céadmio 5.0 pg/l Cd - -
Caélcio — mgil Ca o - - - E
Carbono Organico Total (COT) — mg/l C - - = = =
Cianeto 50 pg/l CN - -
Cloreto 250 mg/l Cl - -
Clorito 0,7 mg/l CIO, = =
Clorato 0,7 mgfl CIO, = =
Chumbo 10 ugli Pb - -
Cobre 2,0 mgfl Cu - -
Crémio 50 pg/l Cr - -
1,2-Dicloroetano 3.0 ug/t - -
Dureza Total - mg/l CaCO, = = == - =
Ferro 200 ugll Fe - -
Fluoreto 1.5 mgil F - -
Hidrocarbonetos Aromalicos Policiclicos (HAP): 0.10 pg/l = -

ey — yah = = = =
Benzo(k)luoranteno — pgl = - —_ -
Benzo(ghi)perileno — vgl = = — -
Indeno{1,2,3-cd)pireno - pgl = ] — -
Magnésio — mgll Mg = = — 5
Manganés 50 ug/l Mn = -
Nitrato 50 mgfl NO, = =
Nitrito 0,50 mgfl NO, = E
Mercurio 1.0 ug/l Hg - -
Niquel 20 ug/l Ni - -
Oxidabilidade 5,0 mgh O, = =
Pesticidas -Total 0,50 g/l = -
Selénio 10 pg/l Se - -
Sédio 200 mg/l Na - -
Sulfato 250 mg/l SO, = -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pgll = -
Tetracloroeteno = ugh = = — - -
Tricloroeteno — ugh = - — - 5

100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) pg/l = -
Cioroférmlo —_ pgh - - —_ = =
Bromoférmio - ugh - = — - -
8 ¢ - ugh - - = z =
Dibromoclorometano — pgh = - = = =
Dose Indicativa 0,10 mSv = =
Alfa-total 0,10 (ivel o Alorta) Ba/l = = -— - =
B-Total 1,0 (Nive g0 Aterna) Ba/l = - - - -
Radao 500 Bg/l - -
Anallses
ZAPE Data. Calhaita Parimetro Causas [(neumprimento Varificagio Medida temadas e o implomentar
(AN
Gormil 27-02-2018 oH Caraclerlsbﬁ:sév;zt:r::ga qualidade } Nao lora:ég:::?:;:‘re:;d;sspglrj r;z!: :j:g’r‘;:o;o paraa Por encert:

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Néao Detectado
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Resumo dos par@metros pesquisados na zona: Mareco

1." TRIMESTRE 2019
Janeiro a 31 margo

01

Em conformidade com o Decreto-Lel n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decralo-Lei n.* 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede pablica, através de
andlises periGdicas na lomeira do consumidor, segundo o Programa de Conlrolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela auloridade compelente (ERSAR).

: N.% Analises %
Pardmetro Yalor Earamatca Unidades Minimo Minime  |Superiores ao| Cumprimento N Andlises | IN.° Analises | % Andlises
(V.P.) i d Agendadas | Realizadas | Realizadas
! o V.P.

Escherichia Coli Q N/100ml Q Q 3 1 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 1 2 2 100%
Desinfectante residual — mgq CI2/L 0.61 0.87 — — 2 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 1 1 1 100%
Sabora 25°C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 1 1 1 100%
pH 2656595 E. Sorensen 6.5 6.5 0 1 1 1 100%
Condutividade 2500 uSicm. a20°C 58.2 59.2 0 1 1 1 100%
Cor 20 mgq PtColL. <5 <5 0 1 1 1 100%
Turvagdo 4 UNT <0.3 <0.3 0 1 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100m! 0 0 0 1 1 1 100%
Numero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal Niml a 22°C N.D. N.D. 0 — 1 1 100%
Numero de colénias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. 0 — 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100ml| 0 0 0 1 1 1 100%
Aluminio 200 ug AL 80 80 0 1 1 1 100%
Amdnio 0.50 mg NH4/L <0.050 <0,050 0 1 1 1 100%
Antiménio 5.0 ugfl Sb = -
Arsénio 10 pgh As = -
Benzeno 1.0 pg/ - -
Benzo(a)pireno 0,010 pall = -
Boro 1.0 mgi B = -
Bromato 10 pg/l BrO, P 2
Céadmio 5.0 ugh Cd = -
Calcio — mg/l Ca = - — - =,
Carbono Organico Total (COT) — mgfi C S - — - 5
Cianeto 50 ug/l CN = -
Cloreto 250 mgil Cl - -
Clonto 0,7 mg/l ClO, - =
Clorato 0,7 mg/l ClO, = =
Chumbo 10 pg/l Pb - -
Caobre 20 mg/l Cu - -
Crémio 50 ug/ Cr = -
1.2-Dicloroetano 3.0 pgh = -
Dureza Total —_ mg/l CaCO, - - = = =
Ferro 200 pgll Fe - -
Fluoreto 1.5 mgfl F - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 ugll = -
Bonzof . — gl Z N = B
B {k)luoranteno — pgl = - — =
Banzo(ghi)perilono — pgh = - — -
Indeno{1,2,3-cd)pireno —_ ugh = - —_ -
Magnésio — mg/l Mg = Z — =
Manganés 50 ug Mn/L 11 11 0 1 1 1 100%
Nitrato 50 mg NO3/L 7,3 7.3 0 1 1 1 100%
Nitrito 0,50 mg/ NO, = =
Merctirio 1.0 pgi Hg = -
Niquel 20 pg/l Ni - -
Oxidabilidade 50 mg O2/L <2,0 <20 0 1 1 1 100%
Pesticidas -Total 0,50 pg/L <0,05 (Maior | <0,05 (Maior

LQ) LQ) 0 1 1 1 100%
IMCPA 0,10 paiL <0,014 <0.014 [{) 1 1 1 100%
Imidaclopride 0,10 pa/l <0,014 <0.014 0 1 1 1 100%
24-D 0,10 pg/L <0,024 <0.024 0 1 1 1 100%
Metalaxil 0,10 pa/L <0,014 <0,014 0 1 1 1 100%
Alacloro 0,10 pa/L <0,014 <0.014 0 1 1 1 100%
Terbulilazina 0,10 pa/L <0,014 <0.014 0 1 1 1 100%
Desetilterbulilazina 0,10 ua/l <0014 <0,014 0 1 1 1 100%
Clorpirifos 0,10 pg/L <0,05 <0.05 0 1 1 1 100%
Diurdo 0,10 pa/l <0,014 <0,014 0 1 1 1 100%
Selénio 10 ugh Se = -
Sédio 200 mg/i Na - -
Sulfato 250 mgfl SO, = -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ugh = -
Tetracloroeteno — pgi = - — - -
Tricloroeteno — gl E - —_ = =

100_80 (ponto de

Trihalometanos - total (THM): entrega) ugll - -
Cloroférmio — pgh 3 = — - -
Bromoférmio - pgl 2 < — - -
Bromodiclorometano — ugl E - — - -
Dibromoclorometano — gl =] = — - =
Dose Indicativa 0,10 m$v/ano <0,10 <0,10 0 1 1 1 100%
Alfa-total 10 (Nivel de verificaca Ba/L 0,04 0.04 0 — 1 1 —
R-Total .0 (Nivel de verificacad Ba/L <0,10 <0,10 [ — 1 1 —
Radéao 500 Ba/L 89,1 89.1 0 1 1 1 100%
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._N3zo Detectado
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Resumo dos parameltros pesquisados na zona: Matela 1'UTP‘I_N”;MRE 2019 0
Janeiro a 31 margo
Em conformidade com o Decrelo-Lei n.® 306/2007, de 27 de agoslo, allerado pelo Decrelo-Lei n.® 15212007, de 7 de dezembro, procedeu-se 4 verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica, através de
andlises periédicas na lomelra do consumidor, segundo o Programa de Conlrolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela auloridade competents (E RSAR).
N.® Andlises % 5 5
Pardmetro palonEsrdlrico Unidades Minimo Minimo Superiores ac) Cumprimente s An?ll:ses hec A{?éhses % Andfises
V.P.) v.p d A Realizad Realizadas
A o V.P.
Escherichia Coli 1] N/100ml 0 0 0 1 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0] N/100ml 0 0 (4] 1 2 2 100% |
Desinfectante residual - mg CI2/L 0,42 0.50 ~ — 2 2 100% |
Cheiro a 25 °C 3 Fator de dilui¢do <1 <1 [4] 1 1 1 100% |
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 1 1 1 100%
pH 26,5e 58,5 E. Sorensen 6.2 6,2 1 0 1 1 100%
Condutividade 2500 uSiecm, a20°C 271 271 0 1 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 <5 0 1 1 1 100%
Turvacao 4 UNT <0,3 <0.3 0 1 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100m1 Q 0 0 1 1 1 100%
Namero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D Q — 1 1 100%
Numero de colénias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D 0 — 1 1 100%
Clostridium perfringens N/100 mi - -
Aluminio 200 _pgiL Al - -
Aménio 0,50 mgfl NH, = =
Antiménio 5.0 ugfl Sb - -
Arsénio 10 ugll As - -
Benzeno 1.0 __ugh = -
Benzo(a)pireno 0.010 pgll - -
Boro 1.0 _mghB - -
Bromato 10 pg/l BrO; = E
Céadmio 5.0 pgncd = -
Calcio —_ mg/l Ca = = = =
Carbono Orgénico Total {COT) — mg/i C - = = » =
Cianelo 50 pgh CN - -
Cloreto 250 mg/l Cl - -
Clorito 0,7 mg/l ClO, E =
Clorato 0.7 mgil ClO, o -
Chumbo 10 ug/l Pb - -
Cobre 2.0 mg/l Cu - -
Crémio 50 _ugl Cr - -
1.2-Dicloroetano 3.0 ugll - -
Dureza Total — mgfl CaCO, = = = = =
Ferro 200 ug/l Fe - -
Fluoreto 1.5 _mghF E -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 __ugh = =
Benzo(b)fluoranteno - ugl = o — -
= ¢ — o N = = =
Benzo(ghi)perileno — g 5 o — = =
Indeno{1,2,3cd)pirenc — ___ugn = S — =
Magnésio — mg/l Mg = - — o
Manganés 50 Hg Mn/L <10 <10 0 1 1 1 100%
Nitrato 50 mgfi NO; S =
Nitrito 0,50 mg/l NO, = -
Mercurio 1,0 pgfl Hg - -
Niquel 20 _ugh Ni - -
Oxidabilidade 50 mg/l O, = -
Pesticidas -Total 0,50 ugf = -
Selénio 10 pg/l Se - -
Sédio 200 ‘mgfl Na - -
Sulfato 250 mg/l SO, = =
Tetracloroeteno e Tricloroeleno: 10 pg/l - -
Tetracloroeteno — ugh = Z — - -
Tricloroeteno — pgl - - S = =
100_80 {ponlo de
Trihalometanos - total (THM): entrega) pg/l = -
Cloroférmio — __ugh i T — -~ B
Bromoférmlo - _ugl £ = — - -
B - pgh = £ = - =
Dibr — __ugh - - = 2 =
Dose Indicativa 0.10 mSv - -
Alfa-total 0,10 (Nivel do Alerta) Ba/l = - - - =
R-Total 1,0 (Nivel do #torta) 8g/ - o [ = =
Radao 500 __Bg/ - -
ZAF Data Colheita Parametro Causas [ecumprimanto Hedida lomadas ou a implementar ;q:un"m“_”m“"
incuinpeim i{
o |Comcs s aaliado| | Mol amadesodaspornie b 500932 | ey
Notas:

L.Q. - Limite de Quanitificagao
N.D._N&o Detectado



. " 3 nowr il a i 1. TRIMESTRE 2019 (3!
Resumao dos parametros pesquisados na zona: Miusela Janeiro & 34 oo
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agoeslo, allerado pelo Decrelo-Lei n.® 152/2007, de 7 de dezembro, procedau-se & verificagdo da qualidade da dgua da rede pablica, através de

andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Cantrolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela auleridade compelente (ERSARY).
N.° Andlises % .
Parametro Valor Barametiico Unidades Minimo Minimo Superiores ao] Cumprimento N Analiacs (LN ; A',.'a"“s * Mfahsgs
(V.R) Agendadas Realizadas | Realizadas
V.p do V.P.
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 1 2 2 100%
Bactérias Coliformes [ N/100ml| 0 Q [ 1 2 2 100%
Desinfectante residual — mg Cl2/L 0.41 0.44 - — 2 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 1 1 1 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluigdo <1 <1 [4] 1 1 1 100% |
pH 26.5e595 E. Sorensen 6.2 6,2 1 0 1 1 100%
Condutividade 2500 pSicm, a 20 °C 70,9 70.9 0 1 1 1 100%
Cor 20 mg PICo/L. <5 <5 4] 1 1 1 100%
Turvacde 4 UNT 0.8 0.8 0 1 1 1 100%
Enterococos fecais Q N/100ml 0 0 0 1 1 1 100%
Numero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D 9 — 1 1 100%
Namero de coldnias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D N.D 0 — 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100ml 4] 0 0 1 1 1 100%
Aluminio 200 ug AL 66 66 9] 1 1 1 100%
Aménioc 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 0 1 1 1 100%
Antiménio 5.0 ugfi Sb o E
Arsénio 10 ug As/L 1,68 1.68 0 1 1 1 100%
Benzeno 1.0 pg/l - -
Benzo(a)pireno 0.010 pgll - -
Boro 1,0 mg/l B - -
Bromato 10 ug/l BrO, = =
Cadmio 5.0 ug/l Cd - -
Calcio — mg/i Ca = = — - E
Carbono Organico Total (COT) — mg/l C - - -—- = =
Cianeto 50 ug/ CN - -
Cloreto 250 mg/l Cl = -
Clorito 0,7 mg# ClO, - -
Clorato 0,7 mg/l ClO, = E
Chumbo 10 ug/ Pb - -
Cobre 2,0 mg/l Cu = -
Crémio 50 ug/l Cr - -
1,2-Dicloroetano 3.0 ugll - -
Dureza Total — mg/l CaCO, = E — 5 =
Ferro 200 ug/l Fe = =
Fluoreto 1.5 mg/l F o 2
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0.10 ughl = -
Bonzo{b)flucranteno - ugh o = —= =
Benzo(k)fluoranteno - ugh = = — -
Benzo(ghi)perileno —_ ugh - - — =
Indeno(1,2,3cd)plreno — pgl = 5 — 4
Magnésio — mgfl Mg - - -—- =
Manganés 50 pg Mn/L <10 <10 0 1 1 1 100%
Nitrato 50 mg NO3IL 3.1 31 0 1 1 1 100%
Nitrito 0,50 mgfl NO, = E
Mercdario 1.0 ug/l Hg - -
Niquel 20 pg/l Ni - -
Oxidabilidade 5,0 mgq O2/L <20 <20 0 1 1 1 100%
Pesticidas -Total 0,50 ug/L = -
Selénio 10 yg/l Se - -
Sédio 200 mgfl Na - -
Sulfato 250 mg/l SO, - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ugh - -
Tetracloroeteno - ugh -~ - —_ - -
Tricloroeteno —_ pgl - - — - -
100_80 (ponto de

Trihalometanos - total (THM): enirega) pg/l - -
Cloroférmio —_ pgl - - — - -
Bromoférmio — ugh = - — - —
B dicl — gl = = = H =
Dibromoclorometano —_ ugl = - —_ - =
Dose Indicativa 0,10 mSv/ano <0,10 <0.10 0 1 1 1 100%
Alfa-total 10 {Nivel de verificaca( Ba/L <0,04 <0.04 0 — 1 1 -—
R-Total 0 (Nivel de verificagid Bafl <0,10 <0.10 0 - 1 1 —
Radao 500 Ba/L 80,5 80.5 0 1 1 100%

ZAPE Data Colhela Pardmetio Causas Incumprimento Varificagio Keditn tamados ou a implemantar pezmpanians

ll'l_‘.’.) I]I:llll'p!.h._llh#

Miusela 30.01-2019 oH Caraclarfs(x:;sér;l:r::\sﬂ:a qualidade . Nio Vmagfzzm(::f:;'ag;d:.ssp:; r;z::s::;;zz;o paraa Por encernt

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Nao Detectado
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Resumo dos parametros pesquisados na zona: Moradia - TR]ME:’W‘,E 2018 01
Janeiro a 31 margo
Em conformidade com o Decrele-Lei n.® 306/2007, de 27 de agoslo, allerado pelo Decrelo-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagdo da qualidade da dgua da rede plblica, através de
andlises periddicas na lomeira do consumidor, segundo o Programa de Conlrolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pala auloridade competente (ERSAR).
. N.?2 Andlises % o Eir i
Parametro Yalofiarametrica Unidades Minimo Minimo Superiores ao| Cumprimento M. Anallses, | N2 Andlises | % Anéllses
(V.P.) VIS do VB Agendadas Realizadas | Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 Y 1 2 2 100%
Bactérias Coliformes [4] N/100ml 0 0 0 1 2 2 100%
Desinfectante residual — mg CI2/L. 0.28 0.37 — — 2 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 1 1 1 100%
Sabora25°C 3 Fator de diluigao <1 <1 0 1 1 1 100%
pH 26,5e595 E. Sorensen 6.1 6.1 1 0 1 1 100%
Condutividade 2500 uSlem, a20°C 635 635 Q 1 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 <5 0 1 1 1 100%
Turvacio 4 UNT <03 <03 0 1 1 1 100%
Enterococos fecais (] N/100ml 0 0 0 1 1 1 100%
Namero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D 0 — 1 1 100%
Numero de colénias a 36 °C s/ alter. anormal N/m! a 36°C N.D. N.D 0 — 1 1 100%
Clostridium perfringens N/100 mi - -
Aluminio 200 pg/L Al - -
Aménio 0,50 mg/l NH, = E
Antiménio 5.0 ught Sb - -
Arsénio 10 pgii As - -
Benzeno 1.0 pgfl - -
Benzo{a)pireno 0,010 ug/l - -
Boro 1.0 mg/l B - -
Bromato 10 pg/l BrO; o =
Cadmio 5.0 pgf Cd - -
Calcio — mg/l Ca = - - = =
Carbono Qrganico Total (COT) — mgil C = = —- - =
Cianelo 50 pg/l CN - -
Cloreto 250 mgfi Cl - -
Clorito 0,7 mg/l ClO, = =
Clorato 0,7 mg/l ClO, = =
Chumbo 10 pg/l Pb - -
Cobre 2,0 mg/l Cu - -
Crémio 50 pgh Cr - -
1,2-Dicloroetano 3.0 pgfl - -
Dureza Total — mg/l CaCQO;, = = o - =
Ferro 200 ug/l Fe = B
Fluoreto 1.5 mgfl F = =
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos (HAP): 0,10 ugft - -
[] - hgh - = = =
— ol - - o =
Benzo(ghl)perlleno — g - = — =
Indeno{1,2,3-cd)pireno — pgll o - — - =
Magnésio - mgfl Mg o 2 -
Manganés 50 pg Mn - -
Nitrato 50 mg/l NO, = =
Nitrito 0,50 mgl/l NO, = =
Merctirio 1.0 pg/l Hg - -
Nfquel 20 pgil Ni - -
Oxidabilidade 5.0 mgfl O, = =
Pesticidas -Total 0,50 pg/l - -
Selénio 10 ug/l Se - -
Sédio 200 mg/l Na - -
Sulfato 250 mg/l SO, = =
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pgh = N
Tetracloroeteno — vgl = = —_ - -
Tricloroeteno — ugh = = —— = -
100_80 (ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) ugfl = =
Cloroférmlo — ugh - = = E =
Bromoférmlo — ugl - = = 3 =
8r — ugh = = = : S
Dib I - ugn - = = = =
Dose Indicativa 0,10 mSv = =
Alfa-total 0,10 (Nivet do Alerta) Bqg/l - = = = =
B-Totat 1,0 (nivet do ntora) B8q/l - - ~— - £
Radao 500 8qg/ = -
Anali
ZAPE Data Celheiln Parimatro Causas Incumprimento Verlllcagin Medidy tomadns oy a iniplstrdntar f‘l:m““:",m g
(AV) incumprimenio
Moradia 30-01-2019 oH Calaclerisbzzsér;l:r::l:a qualidade R Nao fora:;l;gr:(:g?:;f:;dfsp:{l r;f: Zssvg;::):o paraa Por encerr:

# Informagdo presente no portal da Entidade Reguladora_ERSAR

Notas:
L.Q. - Limile de Quantificagdo
N.D._Ndo Detectado
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Resumo dos paramelros pesquisados na zona: Quinta da Silva

12 TRIMESTRE 2018 0%
Janeiro 2 31 margo

Em conformidade com o Decreto-Lei n.* 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 15212007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagio da qualidade da dgua da rede pablica, através de
andlises periédicas na lornejra do consumidor, segundo o Programa de Conltrolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSARY).

p N.? Andlises % T .
Parametro YL parandioe Unidades Minimo Minimo  [Superiores ao| Cumprimento N’ Andlises | N~ Analisas | % Anélisas
(vV.p.) v.p do VP Agendadas | Reallzadas | Realizadas

Escherichia Coli 0 N/100m!| 0 0 0 1 2 2 100%
Bacltérias Coliformes 0 N/100ml 4] 0 0 1 2 2 100%
Desinfectante residual — mg CI2/L 0.14 Q.16 - - 2 2 100%
Cheiroa 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 4] 1 1 1 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de dilui¢do <1 <1 0 1 1 1 100%
pH 26,5595 E. Sorensen 6.9 6.9 0 1 1 1 100%
Condulividade 2500 uSicm, a 20 °C 92,8 92,8 0 1 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 <5 0 1 1 1 100%
Turvagao 4 UNT <0,3 <0.3 0 1 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100ml 0 0 0 1 1 1 100%
Numero de colénias a 22 °C s/ alter. anormat Nimi a 22°C N.D. N.D. 0 — 1 1 100%
Numero de colénias a 36 °C s/ alter. anormal N/m! a 36°C N.D. N.D 0 — 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml - -
Aluminio 200 pg/L Al = -
Ambnio 0,50 mg/l NH, = =
Antiménio 50 pg/l Sb - -
Arsénio 10 ug/l As = -
Benzeno 1,0 ugfl = -
Benzo(a)pireno 0,010 ugll - -
Boro 1.0 mg/l B = -
Bromato 10 pghl BrO, = =
Cédmio 5.0 pg/l Cd - -
Calcio — mgfl Ca S = --- - =
Carbono Organico Total (COT) —_ mg/l C = - —_ = =
Cianeto 50 pg/l CN - -
Cloreto 250 mgfl Cl - -
Clorito 07 mg/l CIO, = =
Clorato 0,7 mg/l ClO, o =
Chumbo 10 pg/l Pb - -
Cabre 2,0 mg/l Cu - -
Crémio 50 ug/l Cr = E
1,2-Dicleroetanc 30 pgft = -
Dureza Total —_ mg/l CaCO, - 3 — - =
Ferro 200 ugfi Fe = -
Fluoreto 1,5 mgfl F - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 pg/l - -

- ugl = s == -
Benzo(k)fluoranteno — pgll = - — =
Benzo{ghijperiteno ~ pghl = = — =
Indeno(1,2,3-cd)pireno — pofl s = — =
Magnésio — mg/l Mg 2 = --- =
Manganés 50 ug/l Mn - -
Nitrato 50 mg/l NO; o =
Nitrito 0,50 mg/l NO, o E
Mercurio 1.0 pg/l Hg = =
Niquel 20 pg/l Ni = -
Oxidabilidade 5.0 mg/t O, - =
Peslicidas -Total 0.50 pgll - -
Selénio 10 ug/l Se = -
Sédio 200 mgfl Na - -
Sulfato 250 mg/l SO, - =
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/l g =
Tetraciorostenc — ol =) ) — - B
Triclorocteno — pgl = ~ — - -

100_80 {ponto de

Trihalometanos - total (THM): entrega) pgll - -
Cloroférmio -~ uafl - = — - &
Bromofémla — pgf = = —_ - =
Br I - pgfl = - — - -
Dibromo: - pgl = = — - -
Dose [ndicaliva 0.10 mSv = -
Alfa-total 0,10 (nivet do Asora} Ba/l = - - - =
B-Total 1,0 (Nhvet do aborta} Ba/t - - = S =
Radao 500 Bafl = -
Notas:

L.Q, - Limite de Quantificagao
N.D._Néo Detectado
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Resumo dos parametros pesquisados na zona: Rio Dao LTS TE g 0
Janeira a 31 margo
Em conformidade com o Decreto-Lei n.* 306/2007, de 27 de agosto. allerado pelo Decrelo-Lei n.” 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede pablica, através de
andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Pragrama de Conltrolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
2 N.® Andlises % .
Palkmalls Valor i;:rpa?nlrlco Usidud Mi Sinerlores 3ol Cumprmenta P;gr;:;?:: hi.“ pﬁj?-‘lll:;“es f&félifes
- V.p do V.P. ) i

Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 1 3 3 100%
Baciérias Coliformes ] N/100mi 0 0 0 1 3 3 100%
Desinfectante residual — mg Cl2/L 0.16 0,75 - — 3 3 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicao <1 <1 0 1 1 1 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 1 1 1 100%
pH 26,5 e s9.5 E. Sorensen 8,7 8,7 0 1 1 1 100%
Condutividade 2500 pSicm, a20°C 108 108 0 1 1 9 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 <5 0 1 1 1 100%
Turvacao 4 UNT 03 0.3 0 1 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100ml| 4] 0 0 1 1 1 100%
Numero de col6nias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. 0 — 1 1 100%
Numero de colénias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. 0 — 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100ml 0 0 0 1 1 1 100%
Aluminio 200 Ho/L Al - -
Aménio 0,50 mg/l NH, S -
Antiménio 5.0 pg/l Sb - -
Arsénio 10 pgii As - -
Benzeno 1.0 _pgi - -
Benzo(a)pireno 0,010 pg/l - -
Boro 1.0 mg/l B - -
Bromalo 10 pg/l BrO, - =
Cadmio 5.0 ug/l Cd - -
Célcio — mg/l Ca = = - =
Carbono Orgénico Total {COT) —_ mg/l C = - -— = =
Cianeto 50 pgfl CN - -
Cloreto 250 mgfi Cl - -
Clorito 0,7 mg/l ClO; = -
Clorato 0.7 mg/l ClO; c -
Chumbo 10 pg/l Pb - -
Cobre 2.0 mg/l Cu - -
Cromio 50 ugfl Cr - -
1.2-Dicloroetano 3.0 pgfl - -
Dureza Total — mgfl CaCO, = = == = 3
Ferro 200 gl Fe = =
Fluoreto 1.5 mg/l F = -
Hidrocarbonelos Aromaticos Paliciclicos (HAP): 0,10 ugll - -
Benzo(b)flugranteno — pgh - - — =

_ pgn - - = E
Benzo(ghi)perileno — __pgh = > — =
indeno(1,2,3-cd)pireno — g 5 = —= =
Magnésio — magfl Mg = - -— =
Manganés 50 pg Mn/L 24 24 0 1 1 1 100%
Nilrato 50 mg/l NO;3 = =
Nitrito 0,50 mg/l NO, o =
Mercdrio 1,0 pg/l Hg - -
Niquel 20 pgl Ni - -
Oxidabilidade 5,0 mg O2/L 2.1 2.1 0 1 1 1 100%
Pesticidas -Total 0.50 uall - -
Selénio 10 ugil Se - -
Sédio 200 mg/l Na - -
Sulfato 250 mgll SO, = =
Tetracloroetenc e Tricloroeteno: 10 pall - -
Tetracloroetono — __ugh = - —_ - =
Tricloroeteno - ugll = = — - -

100_80 {ponto de

Trihalometanos - total (THM): entrega) _pall - -
Cloroférmio — pgl = = — - -
Bromofémio — gl = - — - =,
Br — g - - = 5 =
Dibromocloromotano — __wgl - - — 5 -
Dose indicativa 0.10 mSv = -
Alfa-total 0,10 (ivet 0 Alora) Ba/l - - —= o x
B-Total 1,0 (Ntvel do Aorta) Ba/l - = — E -
Raddo 500 Bg/ - -
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Nao Detectado
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a i = &
Resumo dos parametros pesquisados na zona: S. Romao oo My
Janeiro a 31 margo

Em confarmidade com o Decreto-Lel n.” 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da dgua da rede piblica, alravés de
andlises periddicas na lomeira do consumidor, segundo o Programa de Contralo da Qualidade da Agua (PCQA) apravado pela auloridade competente (ERSAR),

Valor Paramétrico Yaanalises % N2 Analises | N2 A o i

Pardametro 5 Unidades Minimo Minime Superiores ao| Cumprimento| i Anallses){ % Ar}ﬁlases

(V.P) Agendad Realizad Realizad

. V.P do V.P. = !
—
Escherichia Coli 0 N/100m! 0 0 0 1 1 1 100% |
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 1 1 1 100%
Desinfectante residual — mg CI2/L 0.27 0,27 — — 1 1 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de dilui¢do = -
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluigdo - -
pH 26,5 e 59,5 Unidades pH = =
Condulividade 2500 pSlcm a 20°C = =
Cor 20 mg/i PiCo - -
Turvagdo 4 UNT = -
Enterococos fecais 0 N/100 ml - -
Numero de colénias a 22 °C — N/ml = - — - =
Namero de coldnias a 36 °C — N/ml = = — - =
Clostridium perfringens [¢] N/100 ml - -
Aluminio 200 pgit Al - -
Ambnio 0,50 mg/l NH, o =
Anliménio 5.0 ugh Sb E -
Arsénio 10 ug/l As = -
Benzeno 1,0 pgil - -
Benzo{a)pireno 0,010 ug/l - -
Boro 1.0 mgfl B = -
Bromato 10 pgl BrO, = -
Céadmio 5.0 pgh cd - -
Calcio — mg/l Ca = = —- - -
Carbono Organico Total (COT) — mg/l C - - — - -
Cianeto 50 pgf CN - -
Cloreto 250 mg/l Cl - -
Clorito 0,7 mg/l ClO, = S
Clorato 07 mg/l ClO, E -
Chumbo 10 ug/l Pb - -
Cobre 2,0 mg/l Cu - -
Cromio 50 ygfi Cr = -
1,2-Dicloroetano 3.0 pg = =
Dureza Total -— mg/l CaCO3 5 2 — - =
Ferro 200 pgfl Fe - =
Fluoreto 1.5 mg/l F - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 pgfl = -
Benzo(b)fi - ugn - = = -
- pg = A = =
Benzo(ghi)perileno — pgi = = — 2
Indeno(1,2,3<cd)pireno — ugh - = = =
Magnésioc — mah Mg = = — -
Manganés 50 pgl Mn = S
Nitrato 50 mg/l NO, = a
Nitrito 0,50 mg/i NO, = G
Mercirio 1,0 pg/l Hg - -
Niguel 20 pg/ Ni - -
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, = =
Pesticidas -Total 0.50 pg/l = =
Selénio 10 pg/l Se - -
Sédio 200 mg/l Na - -
Sulfato 250 mgfl SO, S 3
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pgh = -
Tetracloroeteno - vall - s — - =
Triclorogteno — ug = - = — =
100_80 (ponlo de

Trihalometanos - total (THM): entrega) pg/l - -
Cloroférmio — wgh = = — - S
Bromoférmio - wgA = = - - =
B el —_— pgh - - —— - -
Di = ugn - 2 = 2 -
Dose Indicativa 0.10 mSv - -
Alfa-total 0,10 (ivel do Alera) Ba/l - - - =
B-Total 1,0 (ivel o Aorta) Ba/l - z - - =
Radao 500 Ba/l - -
Notas:

L.Q. - Limite de Quanlificagdo
N.O._N&o Detectada




1 voun

Resumo dos parametros pesquisados na zona: Sezures e Campina

17 TRIMESTRE 2018 01
Janeiro a 31 margo

Em conformidade com o Decralo-Lei n.” 306/2007, de 27 de agoslo, allerado pelo Decreto-Lei n.” 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica, através de
analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade compatente {ERSAR),

N.? Anilises %
Paramelro elookacanistica Unidades Minimo Minimo Superiores ac| Cumprimento rf'o An?lises N Andlises: (% Anallsos
(V.P.) g d Fraakiiaiy Realizada
V.P do V.P,
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 1 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100mi 0 0 4] 2 2 100%
Desinfectante residual — mg CI2/IL 0.17 0.26 - — 2 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluigao = =
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicdo - =
pH 26,5 e 9,5 Unidades pH S =
Condutividade 2500 pSfem a 20 °C 3 =
Cor 20 mg/l PtCo = -
Turvagao 4 UNT - -
Enterococos fecais 0 N/100 ml = -
Numero de coldnias a 22 °C — N/ml S = - - =
Numero de colénias a 36 °C — N/ml = = — - s
Clostridium perfringens [4] N/100 ml - E
Aluminio 200 pg/L Al = =
Amonio 0,50 mg/l NH, = B
Antiménio 5.0 pgfl Sb - -
Arsénio 10 pgfl As = -
Benzeno 1.0 pg/l - =
Benzo(a)pireno 0.010 __pgh - -
Boro 1,0 mg/l B - -
Bromaio 10 pafl BrO; E =
Cadmio 5.0 ugh Cd - -
Calcio — mg/l Ca 2 = — = =
Carbono Organico Total (COT) — mg/l C S = — - -
Cianeto 50 pgll CN - -
Cloreto 250 _mg/Cl - -
Clorite 0,7 mgh ClO, @ <
Clorato 0,7 mg/l ClO, = =
Chumbo 10 yg/l Pb - -
Cobre 2,0 _mgfl Cu - -
Crémio 50 pg/l Cr - =
1,2-Dicloroetanc 3.0 __pgh = =
Oureza Total — mgf CaCOy = = — = =
Ferro 200 __Jgil Fe = =
Fluoreto 1.5 ~_mg/F - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 __ugh = =
Benzo(b)fluoranteno — pgh = > = =
B { - ugh = = - -
Benzo(ghi)perlleno — g ~ _ —= =
Indeno(1,2,3cd)pirenc _ uahl 5 - = -
Magnésio — mg/l Mg © = —- =
Manganés 50 _pg/i Mn - -
Nitrato 50 mg/l NO; = =
Nitrito 0,50 mg/l NO, = -
Mercurio 1.0 ug/l Hg = -
Niquel 20 __pg/l Ni - -
Oxidabilidade 5,0 mgh O, 5 =
Pesticidas -Total 0.50 __ugh - -
Selénio 10 pgil Se - -
Sédio 200 mg/l Na = -
Sulfato 250 mgfl SO, = =
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pa/l = =
Tetracloroeteno - ___ugh = B — - =
Tricloroeteno — ugh 2 2 — - -
100_80 {ponto de
Trihalometanos - total (THM): entrega) gl = =
Cloroférmio o pgh - = — - =
Bromotbérmio — ___pgh = S — - =
Bromodiclorometano — ugh - - — - -
Dib 1§ = 0 2 = = = =
Dose Indicativa 0,10 mSv = z
Affa-total 0,10 (ivel g0 Aenta) Bg/l - = - — -
8-Total 1,0 (nivel do Norta) Bag/l = o - - =
Raddo 500 Bail = -
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Nao Delectado
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Resumo dos parametros pesquisados na zona: Vacaria

1.2 TRIMESTRE 2019 01
Janeiro a 31 margo

Em conformidade com o Decrelo-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, allerado pelo Decreto-Lei n.” 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagdo da gualidade da dgua da rade piblica, através de
andlises periddicas na lomeira do consumidor, segundo o Programa de Conlrolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

g N.? Anilises % 1
Pardmaetro yatcrarambires Unidades Minime Minime Superiores ao| Cumprimento N:2Analises | N2 Andlises. | % Ar‘raliscs
(V.P.) V.p do VP Agendadas Realizadas Realizadas
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 1 1 1 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 1 1 1 100%
Desinfeclante residual — mgq Ci2/L 0.49 0.49 — — 1 1 100%
Cheiro a25 °C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 1 1 1 100%
Sabora 25°C 3 Fator de diluicio <1 <1 0 1 1 1 100%
pH 26,5 e 59,5 E. Sorensen 6.2 6.2 1 0 1 1 100%
Condutividade 2500 pSicm, a 20 °C 189 189 0 1 1 1 100%
Cor 20 mg PiColl <5 <5 4] 1 1 1 100%
Turvagéo 4 UNT <0.3 <0.3 0 1 1 1 100%
Enterococos fecais 4] N/100ml 0 0 0 1 1 1 100%
Numero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. 0 — 1 1 100%
Numero de colénias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. 0 — 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml B -
Aluminio 200 pg/L Al - -
Aménio 0,50 mg/l NH, E o
Antiménio 5.0 Hg/l Sb = -
Arsénio 10 __ugflAs - -
Benzeno 1.0 pgi = -
Benzo(a)pireno 0,010 pg/l - -
Boro 1.0 mg/l B = -
Bromato 10 ug/l BrO, < -
Cédmio 5.0 pg/l Cd = -
Calcio — mg/l Ca = = - - z
Carbono Organico Total (COT) — mgfl C - - = o =
Cianeto 50 ug/l CN - -
Cloreto 250 __mg/l Cl - -
Clorito 0,7 mgl/l ClO, = =
Clorato 0.7 mg/l ClO, = =
Chumbo 10 pg/l Pb - -
Cobre 2,0 _mgfiCu = -
Crémio 50 ugl/l Cr - -
1,2-Dicloroetano 3.0 ugh - -
Dureza Total — mgfi CaCO, 2 = — - =
Ferro 200 ug/l Fe = -
Fluoreto 1.5 mgfl F - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 pgil - -
Boenzo{b)fluoranteno - ugh = - — =
Benzof - ugA = = = -
Benzo(ghi)perileno — Hg/ = = — =
Indeno{1,2,3<cd)pireno — pgl - = — =
Magnésio — mgfl Mg = = - =
Manganés 50 pg/l Mn - -
Nitrato 50 mg/l NO,3 ° c
Nitrito 0,50 mgh NO, g E
Mercurio 1.0 __LgNHg - -
Nique! 20 pg/l Ni = -
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, = =
Pesticidas -Total 0,50 pgft - -
Selénio 10 pg/l Se - - 8
Sédio 200 mg/l Na = - Sl
Sulfato 250 mgfl SO, = =
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pg/t - -
Tetracloroetenc _ wgl = - — - =
Tricloroeteno — ygll 2 = — - =
100_80 (ponto de

Trihalometanos - total (THM): entrega) ___ugh ° -
Cloroférmio — ugh - = — - -
Bromoférmia - ugil = = — - -
Bromodiclorometano — pg/l = - — - =
Dibromoclorometano - gl = = — - o
Dose Indicativa 0,10 mSv = -
Afa-total 0,10 (uivel do Norts) Bqfl - - - = 5
8-Total 1,0 ivel do Norta) Bq/l - - - = =
Radao 500 Bgl - -

ZAPRE Qita Calheitn Parametro Causas Incumprimenta Medida tomadas au a implementar

Ve o ot a9 e
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagao
N.D._Nao Detectado



e

Resumo dos parametros pesquisados na zona: Vila Cova do Covelo

12 TRIMESTRE 2019 o1
Janeiro a 31 margo

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agoslo, allerado pelo Decrele-Lei n,® 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se 4 verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica, através de
analises periddicas na lomeira do consumidor, segundo o Programa de Conltrolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

e N.? Andlises % ) .,
Pardmetro Valor Pcr;mnlrlco Unidades Minimo Minimo  |Superiores ao| Cumprimento ,1'» Anj'hf“ hj:‘ ’Taiisos % Andllses
(V.P.) VP do VP, g i Reallzadas

Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 1 2 2 100%
Bactérias Coliformes Q N/100ml 0 0 0 1 2 2 100%
Desinfectante residual —_ mg Cl2/L 0.52 0.64 — — 2 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 1 1 1 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 1 1 1 100%
pH 265595 E. Sorensen 6,8 6.8 ] 1 1 1 100%
Condutividade 2500 uSicm.a 20 °C 102 102 4] 1 1 1 100%
Cor 20 mg PtColL <5 <5 0 1 1 1 100%
Turvacido 4 UNT <0,3 <0.3 0 1 1 1 100%
Enterococos fecais [4] N/100m! 0 0 0 1 1 1 100%
Numero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. 0 — 1 1 100%
Nuamero de colénias a 36 °C s/ alter. anormal N/mi a 36°C 2 2 0 — 1 1 100% |
Clostridium perfringens 0 N/100 m! - -
Aluminio 200 pg/L Al = -
Aménio 0,50 mg/l NH, = -
Antiménio 50 pg/l Sb - -
Arsénio 10 pall As = -
Benzeno 1.0 pght - -
Benzo(a)pireno 0.010 ygll - -
Boro 1.0 mg/l B - =
Bromato 10 pg/l BrO; e e
Cédmio 5.0 pgit Cd - -
Célcio — mg/l Ca ~ = — = =
Carbono Organico Total (COT) — mg/l C = = —- ~ £
Cianeto 50 ug/l CN - -
Cloreto 250 mg/i Cl - -
Clorito 0,7 mgA ClO, E =
Clorato 0,7 mg/l ClO, - E
Chumbo 10 g/l Pb E =
Cobre 20 mg/l Cu - -
Crémio 50 ugfi Cr - -
1.2-Dicloroetano 3.0 pafl - -
Dureza Total — mgfl CaCO;, = = — = =
Ferro 200 pg/l Fe - -
Fluoreto 1.5 mgfl F - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Paliciclicos (HAP): 0,10 pafl - -

— pgﬂ - - — -
Benzo(k)fluoranteno — ugfl = — — X
Benzo{ghi)perifeno — pgh = - — i
Indeno(1,2,3cd)plreno — ugh E - o =
Magnésia — mgil Mg = - - L
Manganés 50 ug/l Mn - -
Nitrato 50 mg/l NO; = =
Nitrito 0,50 mg/l NO, B =
Mercurio 1.0 pg/l Hg - -
Nigquel 20 pg/l Ni = -
Oxidabilidade 5,0 mg/ O, = =
Pesticidas -Total 0.50 ugfl - -
Selénio 10 ugfl Se = -
Sédio 200 mg/l Na - -
Sulfato 250 mg/l SO, = =
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pa/l = -
Totraclorooteno — ugh < 2 — - =
Tricloroeteno - pgh o = — - -

100_80 (ponto de

Trihalometanos - total (THM): entrega) pg/l - -
Cloroférmio — poh B 5 — - =
B f6rml — pght - - = ) =
Bromodiclorometano — pgh = - — = E
Dlbromoclorometano - pgil = = — - B
Dose Indicativa 0.10 mSv - -
Alfa-total 0,10 (Nivel do i) Bq/l - = — = 3
8-Total 1,0 ivel do Aerts) Bqft 2 = — - =
Radéo 500 Ba/l = -
Notas:

L.Q. - Limite de Quanlificagdo
N.D._Nao Detectado




s —
Resumo dos pardmetros pesquisades no ponto de entrega em Alta: Germil (Alta) E TTME,S'R:' AU_‘Q_ o
angiro a 31 margo
Em conformidade com o Decreto-Lai n.° 306/2007, de 27 de agosto, allérado pelo Decreto-Lel n.” 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, alravés de
andlises periddicas na tomneira do consumider, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)
Valor N.* Andlises | | )
Parimetro Paramétrico Unidades Minimo Minimo  |Superiores ao EEEmpanentaies (it Andlisss i 5 Andlises | % Andlises
V.P. Agendadas Realizadas | Realizadas
(V.R.) V.P
Escherichia Coli 0 N/100ml 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual - mg Cl2/L 0,33 08 — — 2 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de dilvicio <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluigdo <1 <1 0 100%. 1 1 100%
pH 26,5 e 59,5 E. Sorensen 6,1 6,1 1 0% 1 1 100%
Condutividade 2500 pSicm, a 20 °C 102 102 0 100% 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5 <5 0 100% 1 1 100%
Turvagéo 4 UNT 0,5 05 9 100% 1 1 100%
Enterococos fecais 0 N/100ml 0 0 0 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. 0 — 1 1 100%
Numero de colénias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C 1 1 0 — 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100 ml - -
Aluminio 200 pg/l Al = =
Ambénio 0,50 mg/l NH, = =
Antiménio 5,0 pgfi Sb - -
Arsénio 10 ___pgllAs - -
Benzeno 1.0 pgll = =
Benzo{a)pireno 0,010 ug/l = =
Boro 1,0 mgit B - -
Bromato 10 pg/l BrO, = =
Cadmio 5.0 ___ugficd - -
Cilcio — mg/l Ca = = — - =
Carbono Organico Total (COT) — mg/l C = 3 --- - g
Cianeto 50 ___ughCN = -~
Cloreto 250 mg/l Cl - -
Clorito 0,7 mg/! CiO, = =
Clorato 0,7 mg/l ClOy = =
Chumbo 10 ug/l Pb = -
Cobre 2,0 mg/l Cu = =
Crémio 50 ___pgicCr - -
1,2-Dicloroetano 3.0 pg/l = =
Dureza Total — mg/l CaCO, = = o ~ ]
Ferro 200 ____uUgltFe - -
Fluoreto 1.5 mg/l F - -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (HAP): 0,10 po/l - -
- ugh 2 = - -
Benzo(k)fluorantsno — gl = = — -
Benzo(ghi| — pgh - = — =
Indeno{1.2.3-cd)pireno — el ~ g — -
Magnésio — mg/l Mg = > - —
Manganés 50 pg/l Mn = =
Nitrato 50 mg/l NO, = =
Nitrito 0,50 mg/l NO, = =
Mercurio 1.0 ___pgliHg - -
Niquel 20 pg/l Ni - -
Oxidabilidade 5,0 mg/l O, = 5
Pesticidas -Total 0,50 pgfl - -
Selénio 10 pg/t Se - -
Sédio 200 mg/l Na - -
Sulfato 250 mg/l SO, = =
Tetracloroeteno e Tricloroetano: 10 pall = ~
Teolraclorooteno - wghl = S — - -
Tricloroeteno — pad = < — - -
100_80 (ponto
de
Trihalomatanos - total (THM): entrega) pg/l = =
Cloroférmio - pol - - — - -
B orml — gl = = = = =
Bromodiclorometano —_ ugh - z — - -
Dib - ugh 2 E = = -
Dose Indicativa 0.10 mSv = =
Alfa-total 0,10 gvivel go Alerta) Ba/ = = - S
B-Total 1,0 (Nivet do Atera) Ba/l = 3 - E
Radio 500 Ba/l - -
Analises
ZAFE Data Coltita Pasdmatio s Incumprimenio Verificacas Meuida tomadas oul & lnplertiantar R AN
(AN ingumprimarnto
Germil (Mangualde) 30-01-2019 pH ¢ da ar;aut:r::l:a - Nao ,ma:;l.:::](z;?:c:]f:':;ssp:;a? 23:::1::;0 paraa Por encernt
Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagdo
N.D._Nao Detectado
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Resumo dos parametros pesquisados no ponto de entrega em Alta: Reservaldrio de Nesprido & IR_]MESTRE 0w g1
Janeiro a 31 margo
Em conformidade com o Decreto-Lal n.° 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lal n.® 152/2007, de 7 de dezembro, procedau-se & verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica, através de
andlises periddicas na lorneira do consumider, segundo o Programa de Conlrolo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competents (ERSAR).
Valor N.2 Anali %C tod 5 - -
Parametro Paramétrico Unidades Minimo Minimo  |Superloresao| © " T, 2 N Andlises | % Andlises
v.e. Realizad Realizada
(V.P.) V.P
Escherichia Coli 0 N/100mI 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias Coliformes 0 N/100m! 0 (4] 0 100% 2 2 100%
Desinfectante residual — mg CI2/L 0,90 11 — - 2 2 100%
Cheiro a 25 °C 3 Fator de diluigdo <1 1 0 100% 2 2 100%
Sabor a 25 °C 3 Fator de diluicao <1 1 0 100% 2 2 100%
pH 265e595 E. Sorensen 7,0 7.2 0 100% 2 2 100%
Condutividade 2500 pSicm, 220 °C 123 128 0 100% 2 2 100%
Cor 20 mg PtColl. <5 <5 0 100% 2 2 100%
Turvagéo 4 UNT <0,3 <0,3 0 100% 2 2 100%
Enterococos fecais 1] N/100m! 0 9 0 100% 2 2 100%
Numero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. 0 — 2 2 100%
Numero de colénias a 36 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. 0 — 2 2 100%
Clostridium perfringens ] N/A00mI 0 ] 0 100% 2 2 100%
Aluminio 200 _ ug AVL <20 24 [ 100% 2 2 100%
Aménio 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 0 100% 2 2 100%
Antiménio 5.0 ____pglisSh - -
Arsénio 10 pgll As = =
Benzeno 1.0 ugil = -
Benzo(a)pireno 0,010 pall <0,002 <0,002 Q 100% 1 100%
Boro 1.0 mg/l B - -
Bromato 10 pgfl BrO; = o
Cadmio 5.0 ug/l Cd - -
Calcio — mg Call 11 11 — — 1 100%
Carbono Organico Total (COT) — mg/l C S - g2 = L
Cianeto 50 ug/l CN = -
Cloreto 250 mg/l Cl - -
Clorito 0,7 mg/l CIO, S =
Clorato 0,7 mg/l CIO; = =
Chumbo 10 pg Pb/L <3 <3 0 100% 1 100%
Cobre 20 mg Cu/l. <0,010 <0,010 0 100% 1 100%
Crémic 50 pg Crit <5 <5 0 100% 1 100%
1,2-Dicloroetano 3.0 pgit - -
Dureza Total — mg CaCO3/L 32 32 — - i 100%
Ferro 200 ug Fell <10 <10 0 100% 2 100%
Fluorato 1.5 mgl/l F - -
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (HAP): 0,10 pg/L <0,005 (Maior | <0,005 (Maior
LQy LQ) Q 100% 1 1 —
Benzo(b)uoranteno — pgit <0,005 <0,005 ) —_ 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno bd wgit <0,002 <0,002 ] —_ 1 1 100%
Benzo(ghl)perileno - pall <0,004 <0,004 0 — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno — vgil <0,004 <0,004 1] — ] 1 100%
Magnésio — mg Mg/l 1 1 - — 1 1 100%
Manganés 50 ug MniL <10 <10 0 100% 2 2 100%
Nitrato 50 mg/l NO3 S S
Nitrito __050 mg NO2/L <0,020 <0,020 Q 100% 1 1 100%
Mercirio 1,0 pgfi Hg = =
Niquel 20 _ pg NilL <5 <5 0 100% 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg Q2/L <2,0 <2,0 0 100% 2 100%
Pasticidas -Total 0,50 ug/l - -
Selénio 10 ___pghSe - -
Sédio 200 mg/l Na - -
Sulfato 250 mg/l SO, & =
Tetracloroateno e Tricloroeteno: 10 pg/l - -
Tetracloroeteno - ugh - = = . -
Triclorosteno - pal = e = - -
Trihalometanos - total (THM): 80 pa/L 28 28 0 100% 1 1 —
Cloroférmio — gL 21 21 —_ — 1 1 100%
Bromofémio — pgiL <3 <3 0 — 1 1 100%
Bromodiclorometano — pgiL 7 7 — — 1 1 100%
Dibromocloromatano — pgil <3 <3 0 — 1 1 100%
Dose Indicativa 0.10 mSv = =
Alfa-total 0,10 (vivel do Averta) Bafl = = - 2
B-Total 1,0 ivel do Alesta) Ba/l - = — _ =
Radéo 500 BalL <10,0 <10,0 0 100% 1 100%




